Miejski Zarzad Budynkow
w Kielcach

MZB KIELCE
NZ.260.00.3.2020.MK
Znak sprawy: MZB/Jeziorarskiego 53/2020 Kielce, dnia 08.09.2020 r,

Do wszystkich uczestnikow postepowania

Dotyczy: postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zaméwienia publicznego
pn..,, Przebudowa obiektéw po bylej szkole przy ul. Jana Nowaka - Jezioranskiego 53 w Kielcach”

Pytania od Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajacego

Zamawiajacy Gmina Kielce — Miejski Zarzad Budynkow w Kielcach, dziatajac na podstawie art,
38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r, poz.1843
ze zm.), przekazuje pytania do specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ), ktére wplynely od
Wykonawcow oraz odpowiedzi Zamawiajacego.

Pytanie 1
Jaka jest diugos¢ rurociagu cieptowniczego do wymiany, poniewaz jest rozbiezno$¢ pomiedzy diugoscig
rurociagu, iloscig fupin do demontazu a probg szczelnoscei rurociagu?

Odpowiedz:

Do wyceny, demontaz rurociggu C.0. fi 159-219 mm (poz. 4 w przedmiarze robét jest 55 m) oraz nowy
rurociag z rur preizolowanych fi 168,3/250 mm (poz. 16 w przedmiarze robét jest 55 m) nalezy przyjaé
z krotnoscia = 2, jako dwa rownolegfe rurociagi po 55 m kazdy. Razem = 110 m rurociagu do
zdemontowaniai 110 m nowego w preizolacii, co odpowiada 110 m préby szczelnosci rurociggow
sieci cieplnych (poz. 20 w przedmiarze).

Przyjeto w kosztorysie, Ze rurociggi cieplowniczy do $ciany budynku szkoly przykryte sg 51 tupinami po
1 m kazda.

Pytanie 2
W przedmiarze policzono zasypanie wymienionego rurociggu C.0. z rur preizolowanych piaskiem i

demontaz fupin, a co z instalacj cieptej wody ktéra nie zostata policzona do wymiany?

Odpowiedz:

Jezeli w trakcie demontazu uda sie nie uszkodzié fupin prefabrykowanych wowczas zostang one
ponownie zamontowane, zrezygnujemy z zasypania rurociagu piaskiem czyli wrécimy do stanu jaki jest
obecnie. Rozliczenie powyzszych robét bedzie na zasadzie robét zamiennych. Rurociag C.W.U.
przewidziany do wymiany przy przejéciu przez $ciane budynku. Nie uwzgledniono wymiany pozostatego
odcinka od komory do $ciany budynku.

Zamawiajgcy informuije, e termin skiadania ofert okreslony w SIWZ nie ulega zmianie i uplywa w
dniu 14.09.2020 r. o godz. 10:00
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Klauzula mformacyjna z zakresu ochrony danyeh osobowych znajduje sic na tablicy ogloszen w Miejskim Zarzadzie Budynkow w  Kieicach
ul. Paderewskiego 20: 25-004 Kielce oraz na stronie internetowej www.mzb.kielee pl
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